
AL1

35 16

kW.h

100 A

70 35

100 A

DPS

175 V - 45 KA

32 A

6

32 A

DPS

175 V - 45 KA

10 A

1.5

(360 W)

S

1 (Iluminação Auditório)

10 A

1.5

(396 W)

S

2 (Iluminação Coz/Arqui/Almox/WC01/Lav)

16 A

2.5

(1600 W)

S

3 (TUGs - Auditório)

16 A

2.5

(1500 W)

R

5 (TUGs - Arquiv/Almox)

DR

40 A

16 A

4

(1300 W)

T

6 (TUE - Microondas)

16 A

4

(1800 W)

T

4 (TUGs - Cozinha)

DR

40 A

10 A

2.5

(504 W)

R

7 (Iluminação Externa)

10 A

2.5

(168 W)

R

8 (Iluminação Externa 2)

QD1

(7628 W)

40 A

10

40 A

DPS

175 V - 45 KA

10 A

1.5

(590 W)

S

1 (Iluminação Recepção)

10 A

1.5

(360 W)

S

2 (Iluminação Gabinete 01)

10 A

1.5

(360 W)

S

3 (Iluminação Gabinete 02)

10 A

1.5

(216 W)

S

4 (Iluminação Banheiros)

20 A

4

(2200 W)

T

5 (TUGs - Recepção)

20 A

4

(1900 W)

R

6 (TUGs - Gabinete 01)

16 A

2.5

(1700 W)

T

7 (TUGs - Assessoria 01)

20 A

4

(1900 W)

R

8 (TUGs - Gabinete 02)

16 A

2.5

(1700 W)

S

9 (TUGs - Assessoria 02)

QD2

(10926 W)

16 A

5 kA

4

(2400 W)

R+S

1 (Split 24000 BTUs - Recepção1)

16 A

5 kA

4

(2400 W)

R+S

2 (Split 24000 BTUS - Recepção 2)

16 A

5 kA

4

(1820 W)

R+S

3 (Split 18000 BTUS - Gabinete 01)

16 A

5 kA

4

(1820 W)

S+T

4 (Split 18000 BTUS - Assessoria 01)

16 A

5 kA

4

(1820 W)

R+S

5 (Split 18000 BTUS - Gabinete 02)

16 A

5 kA

4

(1820 W)

R+T

6 (Split 18000 BTUS - Assessoria 02)

10 A

5 kA

2.5

(814 W)

R+T

7 (Split 9000 BTUS - Arquivo)

10 A

5 kA

2.5

(814 W)

S+T

8 (Split 9000 BTUS - Almoxarifado)

16 A

5 kA

4

(2400 W)

R+T

9 (Split 24000 BTUS - Auditório1)

16 A

5 kA

4

(2400 W)

S+T

10 (Split 24000 BTUS - Auditório2)

QDG

(37062 W)

QM1

(37062 W)
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ÁREA TOTAL:

PRANCHA:

REVISÕES NA PRANCHA

COMENTÁRIO: AUTOR:
DATA:Nº:

08/2017

525 m² ELE. 3/6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SEM ESCALA

Esc. : SEM ESCALA
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