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TUGs Copa
  1510 W 6

    16 A

2.5

DR

40 A

Iluminação Auditório
   360 W2

    10 A

1.5

Microondas   1300 W 7

    16 A

2.5

TUGs Almox/Arquivo
  1240 W4

    16 A

2.5

Iluminação Copa/Almox/Arq/Lav
   612 W 1

    10 A

1.5

TUGs Auditório  1210 W8

    16 A

2.5

QD1

Potência Instalada (W)

R   1822

S   2810

T   1600

Total   6232

DPS

175 V - 40 KA

3#6(6)6 mm²

Conduto ø1"

 25 A

Verde
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Iluminação Recepção/Banheiros
   632 W 1

    10 A

1.5

TUGs Gabinete 02  1810 W6

    20 A

4

Iluminação Corredor
   216 W 2

    10 A

1.5

TUGs Assessoria 01  1610 W7

    16 A

2.5

Iluminação Gabinete 01
   360 W 3

    10 A

1.5

TUGs Gabinete 01  1810 W8

    20 A

4

Iluminação Gabinete 02
   360 W 4

    10 A

1.5

TUGs Assessoria 02  1610 W9

    16 A

2.5

TUGs Recepção
  1870 W 5

    16 A

2.5

QD2

Potência Instalada (W)

R   3420

S   3438

T   3420

Total  10278

DPS

175 V - 40 KA

3#6(6)6 mm²

Conduto ø1"

 32 A

Verde
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