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17xCSF-4P

TE 3 a 4; 7 a 8; 11 a 12; 17; 20 a 21; 

5xCSF-4P

TE 17; 21; 25; 37; 41

5xCSF-4P

TE 18; 22; 26; 38; 42

3xCSF-4P

TE 19; 23; 39

4xCSF-4P

TE 27 a 28; 

4xCSF-4P

9xCSF-4P

TE 3 a 4; 7 a 8; 11 a 12; 31 a 32; 45

5xCSF-4P

TE 14; 19; 23; 34; 39

2xCSF-4P

TE 13; 33

3xCSF-4P

TE 19; 23;39

2xCSF-4P

TE 14; 34

3xCSF-4P

TE 19; 23; 39

2xCSF-4P

TE 18; 38

2xCSF-4P

TE 18; 38

3xCSF-4P

TE 22; 26; 42

22xCSF-4P

TE 3 a 4; 7 a 8; 11 a 12; 17 a 18; 20 a 22; 

2xCSF -4P

TE 15; 35

24xCSF-4P

TE 3 a 4; 7 a 8; 11 a 12; 15; 17 a 18; 

2xCSF-4P

TE 16; 36

14xCSF-4P

TE 3 a 4; 7 a 8; 11 a 12; 17; 

3xCSF-4P

TE 20; 24; 40

2xCSF-4P

TE 17; 37

3xCSF-4P

TE 21; 

2xCSF-4P

TE 17; 37

4xCSF-4P

TE 27 a 28; 43 a 44

4xCSF-4P

TE 1; 5; 9; 29

8xCSF-4P

TE 1; 5; 9; 27 a 29; 43 a 44

4xCSF-4P

TE 2; 6; 10; 30

2xCSF-4P

TE 27; 43

2xCSF-4P

TE 28; 44

2xCSF-4P

TE 27; 43

8xCSF-4P

TE 3 a 4; 7 a 8; 11 a 12; 31 a 32
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TE 45

4xCSF-4P

TE 4; 8; 12; 32

4xCSF-4P

TE 3; 7; 11; 31

4xCSF-4P

TE 4; 8; 12; 32
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TE 1 a 45

33xCSF-4P

TE 3 a 4; 7 a 8; 

12xCSF-4P

TE 1 a 2; 5 a 6; 9 a 10; 

26xCSF-4P

TE 3 a 4; 7 a 8; 11 a 12; 15 a 18; 20 a 22; 24 a 26; 31 a 32; 

7xCSF-4P

TE 13 a 14; 19; 23; 33 a 34; 39

7xCSF-4P

TE 13 a 14; 19; 23; 33 a 34; 39
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PAREDE

  TIRANTE

DE CAB. EST.

ELETRODUTO GALVANIZADO

ELETROCALHA PARA PONTO

Legenda

416x416x85

Caixa de passagem de embutir no psio

CTR

Cotovelo reto 90º

Saída Para Eletroduto

TR

T reto 90º - 50x50mm

TM

Terminal - 50x50mm

RJ45(4)

PT TE 1; 5; 9; 29

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

RJ45(1)

PT TE 45

Tomada RJ45 - 1,20m do piso

Legenda das indicações

CTR Cotovelo reto 90º - 50x50mm

PABX PABX

PC Painel de conexão

PP Patch Panel

SW Switch 10/100Mbps - BaseTX

TR T reto 90º - 50x50mm

TM Terminal - 50x50mm

RJ45(1) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 1 módulo - média

RJ45(2) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 2 módulos - baixa

RJ45(4) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 4 módulos - baixa

Plano de face do rack (AT1)

Switch 10/100Mbps - BaseTX

Patch Panel

PABX

Patch Panel

AT1

SW01 32xRJ45  -- 1

32x(RJ45 / RJ45 - Cat. 5e)

PP01

48x110 IDC - 4P  -- 1

48xRJ45  -- 1

PABX01 90x110 IDC - 4P  -- 1

24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 5e)

PP02

24x110 IDC - 4P  -- 1

24xRJ45  -- 1

28 x RJ45

17 x RJ45

R
a
c
k

Rack 

Q
D

T

Quadro de distribuição telefônica

Rack
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QDG

43 a 44

TE 27 a 28; 

43 a 44

 25; 41

 21; 25; 31 a 32; 37; 41; 45

 24 a 25; 31 a 32; 37; 40 a 41; 45

 24 a 26; 31 a 32; 37 a 38; 40 a 42; 45

20 a 22; 24 a 26; 31 a 32; 35; 37 a 38; 

40 a 42; 45

 35 a 38; 40 a 42; 45

11 a 26; 31 a 42; 45

27 a 30; 43 a 44
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